
第２２回　下水道管路管理主任技士

実地試験（Ⅰ.成果報告書作成に関する実務）【解答用紙】

[問１]　本管用調査記録表

上 流 マ ン ホ ー ル 下 流 マ ン ホ ー ル

ｍ ｍ φ mm ｍ ｍ ｍ

Ｔ-1 Ｔ-2

［ 本 ］

［ 本 ］

［ 箇所 ］

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ［ 巻 ］

［ 平成 ２ 年 ］

　１．国　道

　２．県　道

　３．市町村道

　４．私　道

　５．その他

　Ａ．車　道

　Ｂ．歩　道

［該当番号３Ｂ ］

（例）樹木根浸入箇所が多数あるため木根の除去作業が必要である。取付け管部からの浸入水があるため止水対策が必要である。管の腐食やクラックなどの異状が多いため改築を検討する必要がある。

異状内容

異状箇所 Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ ａ ｂ ｃ Ａ Ｂ Ｃ ａ ｂ ｃ

4 (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (4) (  ) (  ) (  ) (  ) 4 ・本管15本目（距離：28.04）のクラックは、最大幅

2 1 (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 2 1 　5mm以上と判断し「クラックａ」とした。

2 (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (1) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 2 ・Ｔ-1：管口仕上げ不良

2 1 4 2 (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (1) (4) (  ) (  ) (  ) (  ) 2 1 2 4 ・Ｔ-2：管口穿孔跡あり

※1 「取付け管の突出し」「油脂の付着」「樹木根侵入」「モルタル付着」については、清掃等で除去できる項目とすることから異状箇所数のみ（）内に表記し、集計の対象外とする。
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２ １号マンホール １.６３ １.３５２８.８５

13
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布設年度
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[問２]　スパン全体の評価と緊急度の判定

（１）スパン全体で評価した場合のランク付け

※ 上記の診断項目についての評価ランク（「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「異状なし」）を記入すること。

（２）管１本ごとに評価した場合のランク付け

※１ 不良発生率の算定結果は、率の小数点以下を四捨五入して単位止まりとする。

※２ 不良発生率によるスパン全体での評価ランク（「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「異状なし」）を記入すること。

（３）緊急度の判定

・上記の（１）スパン全体での評価結果及び（２）管１本ごとの評価結果により、

　本設問管きょの緊急度判定は、 「緊急度：　 　Ⅱ　   」である。

異状なし

Ｃ

 管の腐食

 上下方向のたるみ

受験番号

ａ

不良本数
（本）

本管本数
（本）

不良発生率
（％）

評価のランク

ｃ

4

2

1

29

14

7

14 Ａｂ

管１本ごとの
不良ランク

診断項目 評価のランク

正　答

※１ ※２
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